
АдминистрАция городА БАтАйскд

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о, д4 Prr. "JслNп ?рJ

г. Батайск

Об утверждении Плана действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения с применением
электронного моделирования аварийных

ситуаций на территории
муниципального образования городского округа

<<Город Батайск>> Ростовской области

В сОответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 2'7.07.2010
J\b 190-ФЗ (О теплоснабжении>>, Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131_
ФЗ КОб ОбЩИх Принципах организации местного самоуправления в
РОССиЙСкоЙ Федерации>, прикz}зом Министерства энергетики Российской
ФеДерации оТ |3.LL.2024 Ng 22з4 коб утверждении Правил обеспечения
готовности к отопительному периоду и Порядка
обеспечения готовности к отопительному периоду), в

проведеЕIия оценки
целях обеспечения

надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального
образования городского округа кГород Батайсю> Ростовской области,
руководСтвуясь Уставом муниципЕLльного образования городского округа
<<Город Батайск>> Ростовской области, Администрация города Батайска
постановляет:

1. Утверлить Плана действий по ликвидации последствий аварийных
ситуаций в сфере теплоснабжения с применением электронного
моделlIрования аварийных ситуаций на территории муниципаJIьного
образования городского округа <Город Батайск> Ростовской области
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит рaзмещению на официчlJIьном
сайте Администрации города Батайска

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€lJIьного
опубликования.



4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
и. о. заместителя главы Администрации города Батайска по жилищн0-

Глава города Батайска Р.П. Волошин

постановление вносит
Управление жилищно-комм
хозяйства города Батайска

#*gл/ý
3 ols

,Yo ffi ,/ло.л-

коммунzшьному хозяйству



Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от Ц рц. /orý Ns ip,j

План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере

теплоснабжения с применениеN{ электронного моделирования авариЙных
ситуациЙ на территории муниципального образованиrI городского округа

<Город Батайсю> Ростовской области

1. Общие положения

1.1 Настоящий План действий по ликвидации последствий аварийных
СитУациЙ в сфере теплоснабжения с применением элекц)онного
моделирования аварийных сиryаций на территории муниципального
образования городского округа <Город Батайсю> Ростовской области (да-гlее -
Плалl действий) разработан во исполнение требований пуIIкта 4 статьи 20
Федерального закона от 27.07.2010 Ns190-ФЗ <О теплоснабжении) и пункта 8

РаЗдела II Правил обеспечения готовности к отопLIтельному периоду,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
13.11.2024 Ns2234 (Об утверх(дении Правил обеспечения готовности к
отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду>.

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной
эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования
ГОРОДСкОгО округа кГород БатаЙсю> РостовскоЙ области и должна решать
следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности
функционлIрования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилиЙ всех инженерных слух<б муницип€tльного

информирование ответствеI{ных лиц о возможных аварийных
и действиям по ликвидации

1.3. Объектами Плана действий является система центр€}лизованного
теплосцабжения муниципЕUIьного образования городского округа <Город
БатайСю> Ростовской области, вкJIючая источнIки теп.lrовой энергии,
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магистрапьные и распределитепьные тепловые сети, теплосетевые объекты
(тепловы9 пункты), системы теплопотребления.

1.4. План действий определяет порядок действий персонzша объекта
при ликвидации последствий аварилiных ситуаций и является обязательной
для исполнения всеми ответственными лицами, ук€ванными в нем.

1.5. Термины и определениrI, используемые в настоящем документе:
Технологические нарушешия - нарушения в работе системы

теплоснабжения и работе эксплуатирующих организациЙ в зависимости от
характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; откJIонение
параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения
оборудования; другие факторы снижениrI надежности) подрiвделяются на
инцидент и аварию:

1) инцидент - отказ или повреждение оборулования и(или) сетей,
отклонение от установленных режимов, нарушение федер€tпьных законов,
нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих
правила ведения работ на производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное откJIючение или ограничение
работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса
производства и(или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не
содержат признакоВ аварииi

- фУнкциональный отказ - неисправности оборулования (в том числе
реЗервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс
производства и(или) передачи теп;rовой энергии, а также неправильное
деЙствие защит и автоматики, ошибочные действия персон€tла, если они не
привели к ограничению потребителелi и снижению качества отпускаемой
энергии.

2) авария на объектах теплоснабжения - откulз элементов систем,
СетеЙ иисточников теплоснабжения, повлекшиЙ к прекращению подачи
теплОвоЙ энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов
и горячее водоснабжение на период более 36 часов.

Неисправность - нарушения в рабсlте системы теплоснабжения, при
КОТОРых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных
технологическим процессом. .

Система теплоснабжения ;. совокупность объединенных общим
ПроиЗводственIIым процессом, I,Iсточникоts тепла и (или) тепловых сетей

организацией
соответствующие
порядке.

. Тепловая

ГОРОДа фаЙона), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей
жилищно-коммунutльного хозяйства, получившей
специЕtльные рЕврешения (лицензии) в установленном

сеть. - совокупность устройств, преднч}значенных для
передачи ираспределения тепловой энергии потребителям;

ТеплОвой пункт - совокупность устройств, предна:!наченных для
присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции,
кОндиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических
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теплоиспользующих устаIIовок проil{ышленных и сельскохозяйственных
предприятий, жилых и общественных зданий (индивиду€lльные для
присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;
центральные - то же, двух здаIrий или более).

2. Описание причин возникновения аварий, их масштабов и
ПоследствиЙ, видов реагирования и деЙствия по ликвидации авариЙноЙ

сштуации

2.|. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных
ситуациЙ в работе системы теплоснабжения муниципального образования
гОроДского округа <Город БатаЙсю> РостовскоЙ области могут послужить:

- неблагоприятные погодно-кJIиматические явлениlI (ураганы, смерчи,
бУр", сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и
гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива

на источник тепловой энергии, тепловой пункт (тп), насосную станцию;
- внеплановыЙ останов (выход из сц)оя) оборудования на объектах

Таблица 1

Перечень возможных аварийных ситуацийl их описание, масштабы и

уровень реагирования, типовые действия персонала

Причина
возникн
овения
аварии

описание
аварийной
ситуации

возможные
масштабы
аварии и

последствия

Уровень
реагирован

ия

,Щействия
персонаJIа

Прекра
щение
подачи
элекц)оэ
нергии
на
источни
к

остановка
работы
источника
тепловои
энергии,
тгI,
насосной
станции

Прекращение
ЦИРКУJШЦИИ В
системе
теплоснабжен
ия Bqex
потребите.llей
населенIIого
пункта.

Местный Сообщить об
отсутствии
электроэнергии
дежурному
диспетчеру
элекlросетевой
организации по
телефону 8 (86354) 66-



теплово
и
энергии,
тп,
насосну
ю
станцию

понижение
температуры в
зданиях,
возможное

размораживан
ие наружных
тепловых
сетей и
внутреIIних
отопительных
систем

5-44 или
8_800_222_05-50
Перейти ,u р.r.р"r"rй
или автономный
источник
электроснабжения
(второй ввод, дизель-
генератор).
При длительном
отсутствии
электроэнергии
организовать

ремонтные работы по
предотвращению

размораживания
силами персон€Lла
своеи организации и
управляющих
компаний. Время
устранения аварии - 1

час
Прекра
щение
подачи
холодно
й воды
на
источни
к
теплово
и
энергии,
тп

Ограничен
ие работы
источника
тепловой
энергии,
тп

Ограничение
ЦИРКУJШЦИИ
теплоносителя
в системе
теплоснабжен
ия
всех
потребителей
населенного
пункта,
понижение
температуры
воздуха
зданиях

Местный Сообщить об
отсутствии холодной
воды дежурному
диспетчеру
водоснабжающей
организации по
телефону 8 (863)-283-
17-17 или
8 (86354)_5_84_71.
При длительном
отсутствии подачи
воды организоватъ
ремонтные работы по
предотвращению

ра:}мораживания
силами персонала
своей организации и
управляющих
компаний. Время
устранения аварии - 4
часа

Прекра
щение

остановка
нагрева

Прекращение
подачи

Местный
(топливо -

Сообщить о
прекрашении подачи

6



подачи
топлива

воды на
источнике
тепловой
энергии

нагретои воды
в систему
теплоснабжен

потребителей
населенного
пункта,
понижение
температуры
воздуха
зданиях

газ) топлива дежурному
диспетчеру
газоснабжающей
организации по
телефону l04 или
8 (86354) 5_00_48.
Пр" длительном
отсутствии подачи
газа организовать

ремонтные работы по
предотвращению
размораживания
силаNIи персонала
своей организации и
управляющих
компаний.
Время устранениялаварии- z часа

Выход
из строя
сетевого
(сетевых

)
насоса

Ограничен
ие
(остановка

) работы
источника
тепловой
энергии

Прекращение
ЦИРКУJUIЦИИ В

системе
теплоснабжен

потребителей
населенного
пункта,
понижение
температуры
воздуха в
зданиях,
возI\Iожное

размораживан
ие наружных
тепловых
сетей и
внутренних
отопительных
систем

Местный Выполнить
переключение на

резервный насос. При
невозможности
перекпюченIбI
организовать работы
по ремонту силами
персонапа своей
организации. .При
длительном
отсутствии работы
насоса организовать
ремонтные работы по
предотвращению

размораживания
силами персонЕLпа
своей организации и
управляющих
компаний.
Время устранения
аварии - 4 часа

Выход
из строя
котла
(котлов)

Ограничен
ие
(остановка

) работы
источника

Ограниченлtе
(прекращение)
подачи
горячей воды
в систему

объектовы
и

При снижении отпуска
тепловой энергии
организовать работы
по р9монту силами
персонала своей



тепловой
энергии

отопления
всех
потребителей
населенного
пункта,
понижение
температуры
воздуха
зданиях

организации. Пр"
длителъном
отсутствии работы
котла организовать

ремонтные работы по
предотвращению

размораживания
силамрI персонала
своеи организации и
управляющих
компаний. Время
устранения аварии
24 часа

Предель
ный
износ
сетей,
гидроди
намичес
кие

удары

Порыв на
тепловых
сетях

Прекращение
ЦИРКУJЯЦИИ В

части системы
теплоснабжен
ия, понижение
температуры в
зданиях,
возмокное
рц}мораживан
ие наружных
тепловых
сетей и
внутренних
отопительных
систем

объектовы
и

Организовать
устранение аварии
силами ремонтного
персонzша своей
организации. При
длительном
отсутствии
циркуляции
организовать

ремонтные работы по
предотвращению

ра:}мораживания
силами персон€Lла
своей организации и
управляющих
компаний. Время
устранения аварии - 8
часов

Прекращение
циркуляции в
системе
теплоснабжен
ия, понижение
температуры в
зданиях,
возможное

размораживан
че наружных
тепловых
сетеи и
внутренних

Местный Организовать

устранение аварии
силами ремонтного
rrерсон.rла своей
организации. При
длительном
ОТС}rтствии
IЦРКУЛЯЦИИ
организовать
ремоIrтные работы по
предотвращению

разL{ораживания
силами персон€}ла



своей организации и

управляющих
компаний. Время

устранения аварии - 2
часа

3. Ответственные лица за действия по ликвидации последствий
аварийных ситуаций

3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных
ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от
согласованности действий ответственных лиц.

3.2. При ликвидации аварий требуется .lёткая и оперативная работа
ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания
ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и лействующих
инструкций.

3.3. Все ответственные лица, указанные в Плане действий обязаны
четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

3.4. В системе теплоснабжения муницип€tпьного образования
городского оIФуга кГород БатаЙсю> РостовскоЙ области настоящим Планом
деЙствиЙ определены следующие ответственные лица за действия по
ликвидации последствий аварийrных ситуаций:

3.4.1. Ответственных лиц от Администрации города Батайска
приведены в таблице 2.

Таблица2
Ответственньrc лица от Администрации города Батайска

Ns
пlп ,Щолжность Адрес организаци}I, контактный телефон

1. заместитель главы
Администрации города
Батайска по жилищно-
коммун€lпьному
хозяйству

Администрация города Батайска, адрес:
г. Батайск, пл. Ленина,3
тел. 8 (86354) 5-63-00

2. Начальник Управления
жилищно-
коммун€[пьного
хозяйства города
Батайска

Управление ЖКХ города Батайска, адрес:
г. Батайск, ул. Октябрьская, 120А,
тел. 8 (86354) 7-03-01

3.4.2. .Ответственные лиц от
осуществляющих свою деятельность

теплоснабжающих организаций,
на территории муниципшIьного

9

отопи,гельных
систеl\,I
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образования городского округа <Город Батайск> Ростовской области
приведены в таблице 3.

Таблица 3

Ответственные лица от теплоснабжающих организаций

3.4.3. Ответсrъенные пица от водоснабжающей организации,
осуIцествляющей свою деятельность на территории муницип€lпьного
образования городского округа кГород Батайск> Ростовской области
IIриведены в таб.гlицо 4.

Таблица 4
ОтветственЕые лица от водоснабжающей организации

ОП АО <<Ростовводоканirл) в городе Батайске

3.4.4. Ответственные лица от газоснабжающей органлIзацииz
осуществляющей свою деятельность на территории муниципilльного
образования городского округа кГород Батайсо Ростовской обпасти
приведены в таблице 5.

Ns
п/п

наименование
теплоснабжающей
организации

Щолжность

Адрес организации,
контактный
телефон

l ооо
<<Распределенная
генерация_
Батайск>

,Щиректор
срганизац}Iи

г. Батайск, ул.Кирова, д.9а,
офис 37,
тел. 8-909-413-81-00

2. ОАО кРЖЩ>
Северо -
кавказская
дирекция по
теплоснабжению

.Щиректор
организации

г. Ростов-на-.Щону, пор.
Западный, д.7,
тел. 8 (863) 259-04-66

J. Батайские

районные
тепловые сети
ооо кДТС>

,.Щиректор
организации

г. Батайск, ул. Орджоникидзе,
l22lMaTpocoBa, 35,
тел. 8 (86354) 7-04-19

}lb

п/п
наименование
водоснабжающей
организации

,Щолжность

1. обособленное
подразделение АО
<<Ростовводоканzrл)
в городе Батайске

.Щиректор
организации

г. Батайск, ул. Южная, д. 3,
тел. 8-800-302-40-40



3.5. Ответственными руководителями работ по ликвидации аварийных
ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению
циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного
пункта, понижение температуры в зданиях, возп{ожное размораживание
наружных тепловых сетей и,внутренних отопительных систем является
заместитеJIь главы Администрации города Батайска по жилищно-
коммун€tлыIому хозяйству и начальник Управления жилищно-
коммунirльного хозяйства города Батайска.

4. Обязанности ответственных лицl уIIаствующих в ликвидации
последствий аварийных ситуаций

4.1. Обязанности дежурных диспетчеров ресурсоснабжающих
оргаlлизаций:

а) по получеЕии извещения об аварии, организует вызов ремонтной
бригады и оповещение руководителя оргаIIизации;

б) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации
ПОСлеДствиЙ авариЙноЙ ситуации в начальныЙ период или для прекрашIения
ее распространения;

г) проводит электронное моделирование .аварийной ситуации и
сообщает его резу,льтаты ремонтноЙ бригаде, для проведения переключений.

4.2. Обязанности руководителей ресурсоснабжающих организаций :

а) руководит спасательными работами в соответствии с заданиями

Ns
п/п

наименование
газоснабжающей
организации

,.Щолrкность

Адрес организации,
контактный
телефон

l Филиалl ПАо
<<Газпром

газораспределение
Ростов-на-,,Щону> в
городе Батайоkе

.Щиректор
организаци[I

г. Батайск, ул. Южная, д. 3,
тел. 8 (86354) 5-90-04
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в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материЕtлами,
необходимыми для выполнения ремонтных работо всех лиц, выделенных
ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителями работ по ликвидации
последствиЙ авариЙных ситуациЙ и по согласованию с ними определяет
опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и
выставляет дежурные посты из рабочих предприятия.

д) систематически информирует ответственных руководителей работ
по ликвидации последOтвий аварийной ситуации;

4.3. Обязанности ответственных руководителей работ по ликвидации
аварийной ситуации.

Обязанности ответственного руководитеJIя работ по ликвидации
последствий аварийной. ситуации, как правило, возлагаются на заместителя
главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунапьному
хозяЙству и начальника Управления жилищно-коммунаlrьного хозяйства
города Батайска

Ответственные руководитеJIи работ по ликвидации последствий
аварийной ситуации:

а) ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к
выполнению меропри ятий, предусмотренных . оперативной частью Плана
действий и руководят работами по спасению людей и ликвидации аварии;

б) организует командный пункт, сообщает о месте его расположения
всем исполнителям.

5. Подготовка к выполнению работ по устранению аварийных
ситуаций

5.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения муниципального образования городского округа <город
Батайсю> Ростовской области ответственЕIые лица, ук€rзанные в разделе 3
настоящего Плана действий, должны быть оповещены:

5.1.1. Руководители ресурсоснабжающих организации, получив
инфОРмацию об авариЙной ситуации, на основании ан€IJIиза полученных
Данных проводят оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и
воЗможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие
действия:

- принимают меры по приведению в готовность и направлению к месту
аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по
ликвидации аварии;

-прII необходимоЬти принимаIот п{еры по организации спасательных
работ и эвакуации людей;

- фиксируют в оперативном журнале:
- вреIчIя и дату происшествия;
- место проIIсшествиrI (адрес);
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- тип и диаметр трубопроводной системы;
- определяет объем последствий аварийной ситуации (количество

жилых домов, котельных, ТП, учреждений социальной сферы и т.д.);
- оповещают:
- IIачальника аварийно-диспетIIерской службы организации;
- осуществляют контроль выполнения мероприятий по ликвидации

авариЙных ситуациЙ с последующим восстановлением подачи тепла
потребителям.

5.1.2. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварии не
должно превышать 1 часа с момента оповещении аварии.

5.1.3. Руководитель теплоснабжающей организации в системе
теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течении 30 минут со
времени возникновения аварии оповещает заместителя главы
Администрации города Батайска по жилищно-коммун€lпьному хозяйству и
начшIьцика Управления жилищно-коммунального хозяЙства города БатаЙска,
либо лиц их замещающих на данный момент. Им сqобщается о причинах
аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках
ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.

5.1.4. Заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-
коммунztльному хозяйству и начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства города Батайска по истечению 2часов, в случае не
устранения аварийной ситуации:

- оповещает Главу города Батайска;
- лично прибывает на местб aвapllи дJuI координации ремонтных работ;
-" через управляIощие коп{пан[Iи и местную систему оповещения и

информирования оповещаIот, жителеЙ, которые проживают в зоне аварии;

- в случае ,необходимости принимает решение . по привлечению
дополнительных сил и средств, к ремонтным работам;

- создает и собирает штаб по лок€lлизации аварии, лично координирует
ПРОВеДеНие работ при угрозе возникновения чрезвычаЙноЙ ситуации в

РеЗУЛЬТаТе аварии (авариЙном откJIючении теплоснабrкения на сутки и более,
а также в условиях критичеоки низких температур окружающего воздуха).
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- в теплоснабжающей организации непосредственно на источниках
v

тепловоиэнергии _ операторами на каждои котельнои;
- в теплоснабжающей организации ремонтной бригадой,

осуществляющей дежурство в дневное время в организации, и круглосуточно
в домашних условиях, по вызову дежурного диспетчера - в составе 4 -х
человек.

Размещение органов повс?дневного управления осуществJuIется на
стационарных пунктах упраtsления, оснащаемых средствами связи,
шоддерживаемых В состоянии lIостоянной готовности к испопьзованию.

6.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ
на объектах системы теплоснабжения осуществляется начальником
Управления жипищно-коммунz}пьного хозяйства города Батайска и
руководством теппоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.

6.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и
объектах центр€tлизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в
прелелах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения
или незначительные отклонение параметроts теплоснабжения от
нормативного значения, организуется силами и средствами
эксплуатирующей организации в соответстви}I,с установленным внутри
организации. порядком. Оповещение других участников процесса
центр{tлизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по
указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламента}iIи
(инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб
организаций или иными согласованными распорядительными документами.

6.4. В случае если возникновение аварийных ситуаций н"а тепловых
сетях и объектах централизоБанного теплоснабжения может повлиять на
функционирование иных сluежных инженерных сетей и объектов,
эксшлуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях
владельцев коммуникаций, смежных с повре}кденной.

6.5. В зависимости от Rида и масштаба аварии эксплуатирующей
организациеЙ принимаются неотло,жные меры по гiроведению ремонтно-
восстановительных и других работ, направленных на недопущение
размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в
соци€шьно значимые объокты. Нормативное время готовности к работам по
ликвидации аварии-не более б0 мин.

6.6. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено
нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения
нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в
таблице 5.

Таблица 5

Jъ
п,l

Вид
авариинои

Время на
устранение

Охсидаомая TeI\{IIepaTypa в жилых
помещениях при температуре наружного

Нормативное время на устранение аварийной сиryации
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п ситуации час. с
0 _10 -20 более -20

1
отключение
отопления

2 18 18 15 15

2.
отключение
отопления

4 18 15 15 15

.) отключение
отопления

6 15 15 l5 10

4.
отключение
отопления

8 15 15 10 10

6.7. При прибытии на место аварии стартпцfi по должности из числа
персонirла аварийlrой бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;
- определить поц)ебителей, теплоснабжение которых будет Qцраничено

(или полностью отключено) и пе|иод оtраничения (отключения), отключить
и убедиться в отключении поврежденного оборулования и трубопроводов,
работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение р€tзвития аварии;
- принять меры к обеспечению безопасности персонЕtла находящегося в

зоне работы;- полrIи,гь от дежурного д.испетчера по средствам связи, для
проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим
теплоснабжения.

- определить последовательность откJIючения от теплоноситеJUI, когда
и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств,
для устранения аварии;

б.8. Самостоятельные действия персон€tла по ликвидации аварийных
ситуациЙ не должны противоречрIть требованиям <<Правил техническоЙ
Эксплуатации тепловых энергоустановок), <Правил техники безопасности
при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей
потребителей),
инструкций.

правил технрIки безопасности, производственных

7. Нормативное количество ресурсов, необходип{ых для
выполнения работ по ликвидации пOследствий аварийных ситуаций

Для выполнения работ по ликвидацI,Iи последствий аварийных
ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решениЯ
поQтавленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и
используются: резервы финансовых и материальных ресурсов
теплоснабжающих организациЙ. Объемы резервов финансовых ресурсов
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фезервных фондов) определяются и утверждаIотся нормативным правовым
актом.

К работам при ликвидации последствиIl аварийных ситуации
привлокаются специалисты аварийно-диспетIIерских спужбо оперативный
персонztл котельных, ремоFIтные бригады, специальная техника и
оборудование организации, в эксплуатации которой находится система
теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

начальник общего отдеJIа
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


